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Datum:Revizija:

Dok.#Str.

23.veljača 2016.tel.  : 023/282-900 fax. : 023/282-909 

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

VODOVOD d.o.o. Zadar

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2016. - 31.01.2016.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra Naziv svojstva Neodgov.NalazaProsječnaTMaxMin

V r i j e d n o s t

 1  16 Boja  12,52,52,5

 1  36 Kloridi  14,04,04,0

 1  39 Koncentracija vodikovih iona  17,657,657,65

 1  45 Miris  1BEZBEZ

 1  46 Mutnoća  13,093,093,09

 1  49 Nitrati  11,49001,49001,4900

 1  50 Nitriti  10,0000,0000,000

 1  51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  10,770,770,77

 1  52 Okus  1BEZBEZ

 1  63 Amonijak  10,000,000,00

 1  64 Slobodni rezidualni klor

 1  68 Sulfati

 1  71 Temperatura  110,210,210,2

 1  77 Ukupna tvrdoća

 1  78 Ukupni organski ugljik (TOC)  10,81400,81400,8140

 1  80 Vodljivost  1253253253

 1  81 Željezo

 1  90 Ukupni dušik  10,2290,2290,229

 2  1 Broj kolonija  22°C  1 1139139139

 2  2 Broj kolonija  37°C  1 1242424

 2  6 Escherichia coli  1 1222

 2  7 Enterokoki  1 1999

 2  8 Clostridium perfringens

 2  10 Pseudomonas aeruginosa  1000

 2  13 Ukupni koliformi  1 1999
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Datum:Revizija:

Dok.#Str.

23.veljača 2016.tel.  : 023/282-900 fax. : 023/282-909 

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

VODOVOD d.o.o. Zadar

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2016. - 31.01.2016.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra Naziv svojstva Neodgov.NalazaProsječnaTMaxMin

V r i j e d n o s t

 1  16 Boja  50,52,50,0

 1  36 Kloridi  561,2125,037,0

 1  39 Koncentracija vodikovih iona  56,967,066,86

 1  45 Miris  5BEZBEZ

 1  46 Mutnoća  51,182,480,26

 1  49 Nitrati  57,26408,67005,7400

 1  50 Nitriti  50,0000,0000,000

 1  51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  51,031,440,82

 1  52 Okus  5BEZBEZ

 1  63 Amonijak  50,000,000,00

 1  64 Slobodni rezidualni klor

 1  68 Sulfati  137,1437,1437,14

 1  71 Temperatura  514,714,914,4

 1  77 Ukupna tvrdoća  122,1822,1822,18

 1  78 Ukupni organski ugljik (TOC)  31,02911,61100,5384

 1  80 Vodljivost  5752912660

 1  81 Željezo  1000,00000,00000,00

 1  90 Ukupni dušik  31,5721,9171,331

 2  1 Broj kolonija  22°C  5 5290978103

 2  2 Broj kolonija  37°C  4 51053241

 2  6 Escherichia coli  5 522389

 2  7 Enterokoki  4 58160

 2  8 Clostridium perfringens

 2  10 Pseudomonas aeruginosa  5000

 2  13 Ukupni koliformi  5 5429615
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Datum:Revizija:

Dok.#Str.

23.veljača 2016.tel.  : 023/282-900 fax. : 023/282-909 

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

VODOVOD d.o.o. Zadar

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2016. - 31.01.2016.

Mjesto uzorka : 2567 - Izvor, Dolac / Kolektor

Šifra Naziv svojstva Neodgov.NalazaProsječnaTMaxMin

V r i j e d n o s t

 1  16 Boja  20,00,00,0

 1  36 Kloridi  25,05,05,0

 1  39 Koncentracija vodikovih iona  27,767,767,76

 1  45 Miris  2BEZBEZ

 1  46 Mutnoća  22,022,181,86

 1  49 Nitrati  21,61001,69001,5300

 1  50 Nitriti  20,0000,0000,000

 1  51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  20,560,600,52

 1  52 Okus  2BEZBEZ

 1  63 Amonijak  20,000,000,00

 1  64 Slobodni rezidualni klor

 1  68 Sulfati

 1  71 Temperatura  210,610,910,2

 1  77 Ukupna tvrdoća

 1  78 Ukupni organski ugljik (TOC)  20,67810,77030,5859

 1  80 Vodljivost  1271271271

 1  81 Željezo  1000,00000,00000,00

 1  90 Ukupni dušik  20,2560,2860,226

 2  1 Broj kolonija  22°C  1 251895976

 2  2 Broj kolonija  37°C  2 2598730

 2  6 Escherichia coli  2 210128

 2  7 Enterokoki  2000

 2  8 Clostridium perfringens

 2  10 Pseudomonas aeruginosa  2000

 2  13 Ukupni koliformi  2 2111210
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Datum:Revizija:

Dok.#Str.

23.veljača 2016.tel.  : 023/282-900 fax. : 023/282-909 

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

VODOVOD d.o.o. Zadar

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2016. - 31.01.2016.

Mjesto uzorka : 4284 - Izvor Jukić (500m iznad ulaza u Nac. park)

Šifra Naziv svojstva Neodgov.NalazaProsječnaTMaxMin

V r i j e d n o s t

 1  16 Boja  10,00,00,0

 1  36 Kloridi  14,04,04,0

 1  39 Koncentracija vodikovih iona  17,717,717,71

 1  45 Miris  1BEZBEZ

 1  46 Mutnoća  10,680,680,68

 1  49 Nitrati  10,88000,88000,8800

 1  50 Nitriti  10,0000,0000,000

 1  51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  10,550,550,55

 1  52 Okus  1BEZBEZ

 1  63 Amonijak  10,000,000,00

 1  64 Slobodni rezidualni klor

 1  68 Sulfati

 1  71 Temperatura  110,510,510,5

 1  77 Ukupna tvrdoća

 1  78 Ukupni organski ugljik (TOC)  10,53020,53020,5302

 1  80 Vodljivost  1322322322

 1  81 Željezo

 1  90 Ukupni dušik  10,1510,1510,151

 2  1 Broj kolonija  22°C  1191919

 2  2 Broj kolonija  37°C  1111

 2  6 Escherichia coli  1000

 2  7 Enterokoki  1 1222

 2  8 Clostridium perfringens

 2  10 Pseudomonas aeruginosa  1000

 2  13 Ukupni koliformi  1000

23.veljača 2016. www.vodovod-zadar.hr e-mail:vodovod1@vodovod-zadar.hr



 1

Datum:Revizija:

Dok.#Str.

23.veljača 2016.tel.  : 023/282-900 fax. : 023/282-909 

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

VODOVOD d.o.o. Zadar

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2016. - 31.01.2016.

Mjesto uzorka : 27 - BUNAR 4

Šifra Naziv svojstva Neodgov.NalazaProsječnaTMaxMin

V r i j e d n o s t

 1  16 Boja  40,00,00,0

 1  36 Kloridi  423,824,023,0

 1  39 Koncentracija vodikovih iona  46,916,966,85

 1  45 Miris  4BEZBEZ

 1  46 Mutnoća  40,290,410,20

 1  49 Nitrati  43,76254,79003,0000

 1  50 Nitriti  40,0000,0010,000

 1  51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  40,610,860,38

 1  52 Okus  4BEZBEZ

 1  63 Amonijak  40,000,000,00

 1  64 Slobodni rezidualni klor

 1  68 Sulfati  128,1828,1828,18

 1  71 Temperatura  414,815,214,4

 1  77 Ukupna tvrdoća  123,0723,0723,07

 1  78 Ukupni organski ugljik (TOC)  20,39210,46270,3214

 1  80 Vodljivost  4663737551

 1  81 Željezo  1000,00000,00000,00

 1  90 Ukupni dušik  21,0451,2130,878

 2  1 Broj kolonija  22°C  2 460122022

 2  2 Broj kolonija  37°C  2 4462171212

 2  6 Escherichia coli  4000

 2  7 Enterokoki  2 4120

 2  8 Clostridium perfringens

 2  10 Pseudomonas aeruginosa  3000

 2  13 Ukupni koliformi  2 44150
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Datum:Revizija:

Dok.#Str.

23.veljača 2016.tel.  : 023/282-900 fax. : 023/282-909 

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

VODOVOD d.o.o. Zadar

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2016. - 31.01.2016.

Mjesto uzorka : 970 - Bunar Jezerce

Šifra Naziv svojstva Neodgov.NalazaProsječnaTMaxMin

V r i j e d n o s t

 1  16 Boja  40,00,00,0

 1  36 Kloridi  438,840,038,0

 1  39 Koncentracija vodikovih iona  46,947,006,89

 1  45 Miris  4BEZBEZ

 1  46 Mutnoća  40,481,140,16

 1  49 Nitrati  46,20506,67005,7500

 1  50 Nitriti  40,0000,0000,000

 1  51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  40,751,000,53

 1  52 Okus  4BEZBEZ

 1  63 Amonijak  40,000,000,00

 1  64 Slobodni rezidualni klor

 1  68 Sulfati

 1  71 Temperatura  413,215,111,5

 1  77 Ukupna tvrdoća  214,5127,891,13

 1  78 Ukupni organski ugljik (TOC)  20,97380,98720,9604

 1  80 Vodljivost  4829862779

 1  81 Željezo  1000,00000,00000,00

 1  90 Ukupni dušik  11,3341,3341,334

 2  1 Broj kolonija  22°C  1 46220410

 2  2 Broj kolonija  37°C  1 422644

 2  6 Escherichia coli  2 4250

 2  7 Enterokoki  1 4150

 2  8 Clostridium perfringens

 2  10 Pseudomonas aeruginosa  4000

 2  13 Ukupni koliformi  3 412380
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Datum:Revizija:

Dok.#Str.

23.veljača 2016.tel.  : 023/282-900 fax. : 023/282-909 

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

VODOVOD d.o.o. Zadar

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2016. - 31.01.2016.

Mjesto uzorka : 1088 - GRBE,Bunar Boljkovac

Šifra Naziv svojstva Neodgov.NalazaProsječnaTMaxMin

V r i j e d n o s t

 1  16 Boja  40,00,00,0

 1  36 Kloridi  3 4720,41530,02,4

 1  39 Koncentracija vodikovih iona  47,017,076,95

 1  45 Miris  4BEZBEZ

 1  46 Mutnoća  40,671,100,42

 1  49 Nitrati  414,862518,200011,9400

 1  50 Nitriti  40,0000,0010,000

 1  51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  42,014,800,66

 1  52 Okus  4BEZBEZ

 1  63 Amonijak  40,000,000,00

 1  64 Slobodni rezidualni klor

 1  68 Sulfati  180,3480,3480,34

 1  71 Temperatura  414,714,814,6

 1  77 Ukupna tvrdoća  128,3428,3428,34

 1  78 Ukupni organski ugljik (TOC)  30,68750,73510,6562

 1  80 Vodljivost  2 4286847101307

 1  81 Željezo  1000,00000,00000,00

 1  90 Ukupni dušik  33,4514,8122,552

 2  1 Broj kolonija  22°C  4 4149717481105

 2  2 Broj kolonija  37°C  4 410261738207

 2  6 Escherichia coli  3 410150

 2  7 Enterokoki  4 4692

 2  8 Clostridium perfringens

 2  10 Pseudomonas aeruginosa  4000

 2  13 Ukupni koliformi  4 48324015

23.veljača 2016. www.vodovod-zadar.hr e-mail:vodovod1@vodovod-zadar.hr


